Zoracovatel: Autorizovany inzenyr pozemnich staveb s Opravnénim zpracovat PENB, projekce pasivnich staveb a inZenyring staveb
P ’ Ing. Zdenék Janyr, tel: 777 338 714, e-mail: zdenek.janyr@tiscali.cz
PRODEJ, PRONAJEM BYTOVEHO DOMU NEBO UCELENE CASTI OBJEKTU
Ke KF¥izi 1610/16,18,20, Praha 10 - Uhfinéves
Majitel Spoleéenstvi viastnikéi domu Ke KFiZi €.p. 1610, Praha — Uhfinéves
objektu: Ke kFizi 1610/16, 104 00 Praha 10 - Uhfinéves
Datum: Duben 2021
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona &. 406/2000 Sh., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sh., o energetické naroénosti budov

Ulice, €.p./€.0.: Ke KfiZi 1610/16

PSC, obec: 104 00 Praha

K.4., parcelni €.: Uhfinéves [773425], 1900/285
Typ budovy: Bytovy dim

Celkova energeticky vztaina plocha: 5122,6 m’

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojt
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné A
usporna

<« 58

Velmi
usporna

«—— 88

«— 117

Nehospodarna

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

B zemni plyn - 358,3 (92 %)
B Elektiina - 31,2 (8 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primérny soucinitel 5
prostupu tepla budovy 0,43 w/(m’.K)

\Aﬂ Mérna potieba tepla 37 kwh/(m’.rok)

=N na vytapéni

Celkova dodana energie 76 kWh/(m?2.rok)

Vytépéni 45 kwh/(m’.rok)

Chlazeni -

Nucené vétrani -

Pozadavek vyhlasky
na energetickou narocnost

Uprava vlhkosti -

neni stanoven

Pfiprava teplé vody 26 kwWh/(m>.rok)

Osvétleni 6 kwh/(m?.rok)

OO0

Energeticky specialista: Ing. Zdené&k Janyr
Osvédceni ¢.: 1083

Kontakt: zdenek.janyr@tiscali.cz

Ev. €. prukazu: 352501.0
Vyhotoveno dne: 25.4.2021

Podpis: sz 4
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