PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

wytany podle zdkona ©. 406/2000 Sb., o hospodafsni enargil, a vyhiasky ¢. 78/2013 Sh., o energetické naroénosti budov

| Ulice, &islo: Dukelska 671-672
| PSC, misto: 739 61 TFinec - LyZbice
Typ budovy: bytovy diim
' Plocha obalky budovy: 2835,18 m2
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,33 m#/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 2867,13 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Viv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(m2 rok)
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= " . o PODIL ENERGONOSITELD
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
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Opatieni pro ! Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe: - ' ‘
Stfechu: - |
Podiahu: ]

Vytapéni:

" Doporuéeni

—— : ‘
{ Chlazeni/ klimatizaci: . [ ] J
Vétrani: '

Pnpravu teple vody

B Zemni plyn - 95,3 :
. Soustava CZT do 50% - 72,8
B cleitiina ze sité - 20,5

dopadu na energetickou naro¢nost je znazornéno Sipkou

l
Osvétleni: :. L] II

Popis opatfeni je v protokolu prilkazu a vyhodnoceni jejich

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalkabudovy ' Vytipéni : Chiazeni |  Vétrani E{‘}pcau-ﬂhkosﬁi Teplavoda ' Osvétleni

' Uem WIM#K) Diléi dodané energle Mérné hodnoty kWh m2 rok

.@.G@

Hodnoty pro celou budovu 5 ; ; :

Zpracovate!: Ing. Svétlana Kravéenkova £ Osvédceni €.: 0039

Kontakt: e-mail: skr@iol.cz 2 Vyhotoveno d/rZyﬂ.ZMS

mobil: 723 489 353 - Podpis:
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Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prukaz 2013v.2.2.3 © PROTECH spol. s r.o.
021470 - Svétltana Kravéenkova - Ostrava Datum tisku: 18.12.2013
Zakazka: PENB Dukelska 671-672 Archiv: PENB-Dukelska 671-672

PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani pritkazu

[0 Nova budova [0 Budova uZivana organem vefejné moci
0 Prodej budovy nebo jeji asti [0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

M Vé&tsi zména dokonéené budovy O Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
O Jiny G&el zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): ul. Dukelska 671-672

739 61 Tiinec - LyZbice

Katastralni dzemf : LyZbice 771 104
Parceini €islo : 2481, 2482
Datum uvedenido provozu 1965

(nebo predpokladanéuvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik Spolecesntviviastnikl bytového domu

Adresa: Dukelska 671-672

739 61 Tfinec - Lyzbice

IC:

Telefon:

email:

Ing. Svétlana Krav&enkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 1/10
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Typ budovy
O Rodinnyddm M  Bytovy dim 0 Budova pro ubytovani
a stravovani

J Administrativnibudova [0 Budovapro zdravotnictvi [0 Budovapro vzdélavani

0 Budovapro sport 0 Budovapro obchodniucely [0 Budovapro kulturu

O Jinédruhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanymvniténim prosttedim vymezeny [m3] 86014
vnéjsimi povrchy konstrukei obalky budovy)
(C;illljzz\a/f VF:Z;?:E;IX ﬁonstrukci ohraniéujicich objem budovy V) (m?] 28352
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [M2/m3] 0,330
Celkovaenergeticky vztaZzna plocha A, ) [m?] 28671
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

0 Hn&déuhli O Ceméuhli

O Topnyolej 0 Propan- butan

[0 Kusové dievo, dievni §tépka O Dfevénépeletky

O Zemniplyn M Elektfina

O Jina palivanebo jiny typ zadsobovani:

M Soustavazéasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: M do50% véetns, [0 nad50% do 80%, O nad80%
O Energieokolniho prostiedi :
ucel: O navytapéni, O pro pFipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu

O Elektiina O Teplo | & Zzadné |

Ing. Svétlana Kravéenkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 2710
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla
Soucinitei prostupu tepla Sinitel Méfné
Plocha Vypoctena Referenéni teplotni pr:;;it:em
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukee tepla
Y; Un.raj b Hr;
[m?] [Wi{m?* K)] Wi{m?K)] {ano/ne) [l WIK]
SO SR e 1| 11023 0,25 030025 | ANO 1,00 278,4
0Z2210/150 88,2 1,20 1,50/1,20 - 1,00 105,8
0z2 210150 88,2 1,20 1,50/1,20 - 1,00 105,8
DB2 150/240-balkony 108,0 1,20 1,50/2,40 - 1,00 129,6
DO1 Vstupni dvefe 3,8 2,30 3,50/2,30 - 1,00 8,6
0Z1 150/150 27,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 32,4
0Z1 150/150 31,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 378
DB1 90/240-balkony 50.4 1,20 1,50/1,20 - 1,00 60,5
0Z4 120/150 50,4 1,20 1,50/1,20 - 1,00 60,5
SO2 SPB 332;;2;5 €.10em- | 462 0,36 0,30/0,25 - 1,00 169,9
SCH1 stfecha zat'eplgné 1Ztl. 15 4096 0,20 0,24/0,16 ~ 1,00 80.9
cm - stavaji
FDL1 podianay bytech nad 409.6 0,93 0,60/0,40 . 0,43 164,7
Tepelnévazby mezi konstrukcemi | 2 835,2 0,030 - - 1,00 85,1
Celkem 28352 1319,9

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vetsi
zmeény dokoné&ené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenéni hodnota
navrhova ,jn priimérného soucinitele
vnitini teplota zony prostupu tepla zény
Zéna v
®im,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [Wi(m?K)]
Zoéna1 - Zéna 1 20,0 8601,4 0,50

Ing. Svétlana Krav€enkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 3/10



Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.2.2.3 © PROTECH spol. s r.o.
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Zakazka: PENB Dukelska 671-672 Archiv: PENB-Dukelska 671-672
Primérny souéinitel prostupu tepia budovy
Vypoétena hodnota Referencni hodnota
Budova Uem Uemr Spinéno
(Uem = Hr/A) {Uemr = Z{Vi-Uemr )V)
Wi(m2-K)] WWi{m2-K)] {(ano/ne)
0,466 0,497 ANO

Ing. Svétlana Krav€enkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 4/10
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uéinnost | Uéinnost | Uginnost
zdroje nositel dilei vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby tepeiny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zbéna vyta- vytapéni
péni MH,gen TMH,em
MNH,dis
[l [ [%] [KW] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Zona 1 Napojovaciuzel SoustavaCZT do 100 00 80,0 95,0 90,0
50%
b.1.b) pozadavky na G€innosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | PoZadavek splnén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NH,gen deje
nebo tepla Nu,gen,rq
COPh,gen nebo
CoPngen
[ (%] [%] [ano/ne]
Zéna1 Napojovaciuzel 80,0 80,0 ANO
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potreby | ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvod(i
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qw st dis
teplé Mw,gen
vody
[-] [-] [%] [kW] flitry] [%] [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
PfipravaTVze ZP v lokaini Zemni plyn 100,0 84,0 0 80 0,0 150,0
bytech
Ing. Svétlana Kravéenkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 5/10
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b.5.b) pozadavky na Géinnosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uéinnostzdroje Uéinnost Pozadavek spinén
budova/ zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referen¢niho zdroje
teplé vody teplé vodymw,gen tepia pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw,genrq
nebo COPw gen
[ [%] [%] [anoine]
PtipravaTVze ZP v lokalni 80 80 ANO
bytech
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dilci Celkovy elektricky Pramérny mérny pfikon
budova/ zdna osvétlovaci potifeby energie ptikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PL.ix
| [%] [kW] (Wi{m? )]
Referenéni budova X X X 0,05
Zona Osvétleniv domé 100 7,242 0,05
Budova celkem 7,242
Ing. Svétlana Kravéenkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 6/10
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Energeticka naro€nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chiazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EP4 EPc vétrani teplé EP. nebo
zdéna EPr vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE) OZEE
Z6na 1 ™ O O M | O d
b} diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoctena Pomocna Dil¢i Mérna dil¢i
energie spotieba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] {k'Whirok] [kWhirok]} [kWh/rok] [iKWh/{m?rok]j]
Hodnocena 49770 72763 229 72 992 255
Vytapéni
Referenéni 48 592 89 324 248 89 572 31,2
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referencni 0 0 0.0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 76 212 95 265 0 95 265 33,2
Pfiprava TV
Referenéni 76 212 89 661 0 89 661 31,3
Hodnocena 20 258 20 258 0 20 258 7.1
Osvétleni
Referenéni 20 524 20 524 0 20 524 7.2
Ing. Svétlana Kravéenkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 7/10
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuziteinost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnoviteina
Typ viroby rovee | oo mami | “ormami | onergie "energlo
gie
energie energie
jednotky [kWWh/rok] -1 [-1 [kWhirok] [kWh/rok]
- Budova 0 1,10 1,10 0 0
Kogeneracni
jednotka EPcyp - Dod_évka 0 -1,10 -1,00 0 0
teplo mimo
budovu
L. Budova
Kogeneralni -
jednotka EP¢pp - Doqavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Fotovoltaické =
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
o o Budova
Solarni termické =
systémy Qpscsys - Dodavka
tep|o mimo
budovu
Budova 0 0.00 0,00
Jiné Dodavka 0 0,00 0.00 0 0
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnoviteiné primarni energie
podle energonositeld

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna

vypoétena celkové neobnoviteiné primarni primarni

spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 -1 [kWh/rok] [kWhirok]

Zemni plyn 95 265 1.1 1.1 104 792 104 792
Elektfina ze sité 20 486 3.2 3,0 65 556 61 459
Soustava CZT do 50% 72 763 1,1 1,0 80 040 72763
Celkem 188 515 X X 250 387 239014

Ing. Svétlana Krav€enkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 8/10
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenénibudova 199 757,2
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocenédbudova 188 514,7 Spinéno
=— /ne) ANO
(8) |Referenénibudova 69,7 (ano
[kWh/(m?-rok)]

(9) |Hodnocenabudova 65,8
) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenénibudova 259 200,5

- {kWh/rok]
(11) | Hodnocenabudova 239 013,6 Spinéno
ANO
(12) | Referenénibudova 90,4 (ano/ne)
[kWh/(m? rok)]

(13) |Hodnocenabudova 83,4
g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primami energie [kWh/rok] 250 387,2

(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 11 373.6

Vyuziti obnovitelnychzdrojii energie

(16) z hlediska primarni energie (%] 45

Ing. Svétlana Kravéenkova skr@iol.cz Tel.: 723489353 9/10
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.1

Ttida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanou energii

Vétsi zména dokonéenébudovy nebo jina zména dokonéené budovy

Tida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a) ANO
Splfiuje pozadavekpodie §6 odst.2 pism. b) ANO
Spliuje poZzadavekpodle §6 odst.2 pism. ¢) ANO
PInéni poZadavk(ina energetickounéaro¢nost budovy se nevyzaduje

C

Budova uzivana organem vefejné moci

Trida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Ttida energetické narotnosti budavy pra cefkavou dodanouenergii

Jiny Géel zpracovani prikazu

Tida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanouenergii

identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. SvétianaKravéenkova

Cislo opravnéni MPO 0039

Podpis energetickéhospecialisty

Datum vypracovani prukazu

| Datum vypracovani prikazu

18.12.2013

Ing. Svétlana Krav€enkova skr@iol.cz

Tel.: 723489353 10/10



