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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
\rydan:i podle zekona d.406/2000 Sb., o hospodaieni energii, a vyhld$ky t,.7WZA11Sb., o energetickd n6rodnosti budov

Ulice, cislo: DVORAKOVA ul.

PSe, misto: 353 01 MAR6NSKE LAznE

Typ budovy: eYfOW OUItl

Plocha ob6lky budovy:

Objemoqf faktor tvaru AA/:

3375,45 m2

0,36 m2im3

Celkovd energeticky vztalnA plocha: 2949,49 m2

EN EROETICKA NANO€NOST BU DOVY
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

297,0 350,4
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Vndj5i stdny: i:
Okna a dveie: t
Stiechu: n
Podlahu: I
Vytip6ni: tr
Ghlazeni / klimatizaci: u
V6trini: f
Piipravu tepl6 vody: T
Osv6tleni: U
Jin6: U

PODit ENERGONoSITEIO
NA DODANE ENER.GII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

I Zemni plyn - 284.5

I eleftfina ze sit6 - 12.5

UKAZATETE ENERGETICTE NIANO€NOSTI BUDOVY

0301



MltrustnRswo Bnuwrysnu A oBCHoDU
Na Franti5ku 32,11015 Praha 1

Itg. Petr Veleba
r. i.740929/2638

je oprdvniSn

vyprac ovdvat pr&kazy energetick6 n6ro dno sti budovy
s platnostf od 3L.3"2009

podle z6kona t.40612000 Sb., o hospodaleni energii ve znEni pozddj5ich piedpisri.

eislo oprdvndni:0459

V Praze dne 31. bfezna 2009



Pr0kaz ENB podle vyhl6Sky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - Mari6nsk6 Ldznd

Pr&kaz 2013 v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.2013

Uiel zpracovdni prikazu

g Novd budova tl Budova uZivanl org6nem veiejn6 moci

n Prodej budovy nebo jejf ddsti tl Prondjem budovy nebo jejl 6dsti

fl VetSizm6na dokonden6 budovy

tr Jinf ri6el zpracov6nl :

Zflkladni informace o hodnocen6 budov6

ldentifikadni f daje budovy

Adresa budovy (mlsto, ulice, popisn6 dislo, PSC) : SYTOW DUM, DVoRAKoVA ULIcE,

ssg oT MnnIANSKE LAZNE

Katastrdlni fzemi: unRtArlsxE uzruE

Parcelni 6islo : st.p.d.400/2,p. p.d.963/4,963/8,965/1,965/1 7,231 5

Datum uvedeni do provozu

(nebo piedpoklddan6 uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : REZIDENCE RUSALKA s.r.o.

Adresa : POTOEN1 rc2fls M. LAZNE

29 1 61 363

Telefon :

email :

UNIART projektovd kancel6i, Tepelskd 137, Mari6nsk6 L6z uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 1 | 11



Prfikaz ENB podle vyhl65ky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - Maridnske LAzn6

Pr0kaz 2013 v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.2013

Typ budovy

tr Rodinn;i dfim g Bytovf dtm tr Budova pro ubytov6ni
a stravov6ni

tr Administrativnibudova D Budova pro zdravotnictvi tr Budova pro vzd€l6v6ni

tr Budova pro sport tl Budova pro obchodnl 0dely tr Budova pro kulturu

tr Jin6 druhy budovy:

Geometrick6 charaKeristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem d6sti budovy s upravovanlm vnitinim prostiedim vymezeni

vndj5imi povrchy konstrukci ob6lky budovy)

lm3l I429,0

Gelkov6 plocha obSlky A

(sou6et vndj5ich ploch konstrukci ohranidujicich objem budovy V)
lm2l 3 375,4

Objemoui faktor tvaru budovy AA/ Im2lm3] 0,358

Celkovii energeticky vzlaZnl plocha A" lm'I 2949,5

Druhy energie (energonositel6) uZfvan6 v budov6

tr Hn6d6 uhli tl eern6 uhli

D Topn! olej tr Propan - butan

tr Kusov6 dievo, dievni St6pka tr Diev6n6 peletky

V Zemni plyn V Elektiina

fl Jin6 paliva nebo jinf typ z6sobov6ni :

D Soustava z6sobov6ni tepelnou energii (d6lkov6 teplo):

podil OZE: tr do 50% vdetnd, tr nad 50% do 80%, tr nad 80%

tr Energie okolniho prostiedi :

tiet: tr na vyt6pdni, tr pro piipravu tepl6 vody, tr na vfrobu elektrick6 energie

Druhy energie dod{van6 mimo budovu

tr Elektiina tr Teplo V Zaane

UNIART projektove kancelSi, Tepelsk6 137, Mari6nske L6z uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 2 I 11



Prfikaz ENB podle vyhl6Sky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - Maridnsk6 L6znd

Prfikaz 2013v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.2013

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technick'ich svst6mech

A) stavebni prvkv a konstrukce

a.t) poZadavky na soudinitel prostupu tepla

Konstrukce obilky budovy

Plocha

4

Sou6initel prostupu tepla
dinitel

teplotni
redukce

bj

M6rn{
ztrA|a

prostupem
tepla

Hrj

Vypodteni
hodnota

uj

Referendni
hodnota

Uru,.q;
Spln6no

lm'l lw(m'z.K)l [w(m,.K)] (ano/ne) I-I TW/KI

SO1 Porotherm3OO+140 izo 1 396,5 o.20 0,30/0,25 1,00 284,2

oJ3 257t',t65 42 1,10 1,50t1,20 100 47

oJ2150t260 1,10 1,50t1,20 100 43

oJ1 110/260 29 1,10 1,50t1,20 1,00 3,1

DO1 200/290 s8 1,10 '1,50t1,20 1,00 64

oJ112621280 29.3 1,10 1,50t1,20 1,00 32,3

oJ23 2501235 41,1 1,10 1,50t1,20 100 45,2

oJ12200t235 F47 1,10 1,50t1,20 100 56,9

oJ12200t235 28,2 1,10 1,50t1,20 1,00 3'1,0

oJ122001235 94,0 1,10 1,50t1,20 100 103,4

oJ12200t235 18,8 1,10 1,50t1,20 100 20,7

DOg 100/235 49,4 110 1,50t1,20 100 54,3

oJ14 300t235 42,3 110 1,50t1,20 100 46,5

oJ13 300/235 28,2 1,10 1,50t1,20 100 31,0

oJ13 300/235 846 1,10 1,50t1,20 1,00 931

DO8 80/235 28,2 110 1,5011,20 100 31,0

DO1 0 1 10/235 7,8 1,10 1,50t1,20 1,00 85

oJ24200t150 60 1,10 1,50t1,20 1,00 66

SO2 Zelezobeton 300+140 izo 124,8 o,25 0,30/0,25 1,00 31,6

STR1 str pod pfrdou 573,1 0,20 0,30/0,20 1,00 116,4

PDL3 pdl nad sklep, gar62 141R 0,25 0,60i0,40 0,70 ,lo 6

PDL2 Pdl vnitini 22,2 0,44 2,20t1,45 0,70 68

PDL2 Pdlvnitini 44,0 o,44 2,20t1,45 068 13,4

SNg ,190 AKU 31 1,14 1,05/0,70 0,70 25

DN1 90/197 1,8 1,20 1,70t1,20 0,70 1,5

oJ25 200n5 30 1,10 1,50/1,20 100 33

oJ26 300/75 45 1,10 1,50t1,20 100 50

oJ4 300/215 64 1,10 1,50t1,20 100 71

oJs 2601215 56 1,10 1,50t1,20 1,00 ol

DO4 90/260 zc '1,10 1,5011,20 1,00 2,6

oJ8 250/260 65 1,10 1,5011,20 1,00 72

oJ6 300/260 15,6 1,10 1,50t1,20 1,00 l, ,z

UNIART projektov6 kancel6i, Tepelsk6 137, Maridnske L6z uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 3l 11



lrtikaz ENB podte vyht55ky 7Bl2013 Sb.
006320 - UNIART - Maridnskd Lizn6

Prilkaz2013 v.2.0.1 O PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.2013

a.1) poZadavky na souiinitel prostupu tepla

Konstrukce obrilky budovy

Plocha

4

Soudinitel prostupu tepla
Cinitel

teplotni
redukce

bj

M6rn6
ztrdta

prostupem
tepla

Hr,j

Vypodten6
hodnota

uj

ReferenEnl
hodnota

Utt,.qi
Spln6no

[m'l [W/(m,'Kll [W(mz.K[ (ano/ne) I-I tW/KI
oJ7 194t260 50 110 1,50t1,20 1,00
DO3110t314 3,5 1,10 1,s0t1,20 1,00 38

SN3 st6na kotelna-gar6Z 33,2 0,68 0,60/0,40 0,59

0,59

132
SN4 stdna komerce se sklepem 124,2 031 0,60/0,40 22,5

SNS st6na gardZ 138 068 1,05/0,70 0,59 55
PDLI Pdl 1.np 348,3 0,16 0,24tQ,16 100 co,v

Celkem 3 375,4
1210,9

Pozndmka
Hodnoceni splneni poiadavku ve sloupci spln6no je vyzadov6no jen u v6tsi zm6ny dokonden6 budovy a pii jine, nez v6tsizmdny dokonden6 budovy v piipadd pindni'po2addvku na energelickou n6rodnost budovy podle $ 6 odst. 2 pism. c).

a.2) poiadavky na prrim6rni souiinitel prostupu tepla

Pievaiujici
ndvrhovd

vnitini teplota

@imj

Referenini hodnota
primdrn6ho soudinitete

prostupu tepla zriny

Z6na 2 - komerdni prostory

PrimdrnV souiinitel prostupu tepla budovy

Referen6ni hodnota
Uem,n

(U"m,n = )(V.U"r,n;)A/)

UNIART projektova kanceldi, tepetska tSZ, frlarianstce taz uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 STg 4t11



Pr0kaz ENB podle vyhl65ky 78120'13 Sb. Pr0kaz 2013v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
006320 - UNIART - Maridnsk6 Ldznd Datum tisku: 3.7.2013

b.1. a) vykip6ni

Hodnocen6
budova / z6na

Tvp
zdroje

Energo-
nositel

Pokryti
dit6i

potieby
energie

na
vyte-
pdni

Jmeno-
vity

tepelnf
vikon

UEinnost
v'froby
energie
zdrojem

tepla

IH,sen

UEinnost
distribu-

ce
energie

na
vyt.np6ni

rlH,ois

Uiinnost
sdileni
energie

na
vytipEni

IH..m

t-l I-I lV"l lkvvl tw t%l a%l

ReferendnI budova X X x X 800 85,0 80,0

obytn6 d6st Kondenzadnf kotel
6^1a2

Zemni plyn 100 130,0 980 87,O 88,0

komerdni prostory Kondenza6ni kotel
6.1a2

Zemnf plyn 100 130,0 98,0 870 880

B) technick6 svst6mv

b.1.b) poZadavky na [6innost technick6ho syst6mu k vyt6p6ni

Hodnoceni
budova / z6na

Typ zdroje Udinnost vfroby
energie zdrojem

tepla
t1H,g"n

nebo
coPH,s"n

Uiinnost vfroby
energie

referendniho
zdroje

tepla 11s,n"n,*

nebo
coPH,sen

PoZadavek splndn

I.I t%t lY"l [ano/ne]

obytn5 d6st Kondenzadni kotel 6.1 a2 980 800 ANO

komerdnI prostory Kondenzadni kotel 6.1a2 980 80,0 ANO

b.3) v6tr6ni

Hodnoceni
budova / z6na

Tvp
vdtraciho
syst6mu

Tepelnf
vfkon

Ghladici
vfkon

Pokryti
dltii

potieby
energie

na
vdtr5ni

Jmenovitf
elektrickf

piikon
syst6mu
v6tr6nf

Jmenovit/
objemov'f

pr0tok
v6traciho
vzduchu

M6rnf
piikon

ventilitoru
systEmu
nucen6ho

v6tr6ni
SFPU6'

I-I I-I IKWI tkwl P/"1 IKWI [m3/hod] lW's/m3l

Referen6nl budova X X x x x x x 1750

00 0,0 0 0,0 0 0

Budova celkem 00 00 n 00 0

UNIART projektovd kancel6i, Tepelskd 137, Maridnsk6 L6z uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 5 | 11



Prtkaz ENB podle vyhld5ky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - MariSnsk6 Ldzn6

Pr0kaz 2013v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.2013

b.S.a) piiprava tepl6 vody (TV)

Hodnocen6
budova / z6na

Syst6m
pilpravy

TV
v budovd

Pokryti
dirii

potieby
energie

na
piipravu

tepl6
vody

Jmenovitf
piikon pro
ohiev TV

Objem
zdsobniku

TV

Udinnost
zdroje

tepla pro
piipravu

tepl6
vody
qWgen

Mdrni
tepeln6
ztrdfia

z6sobniku
tep16 vody

Qw,"t

M6rn6
tepeln6
ztrita

rozvodri
tep16 vody

QWai"

I-l I-I t%l IKW Ilitryl t%l [wh/(l'den)] [Wh/(m'den)]
Referendni budova X X x X X 85 150

Nepiimotopnf
zdsobnik. ohiivad

centrSlni Zemni plyn 100 0 400 1 000 98 AA 1463

b.5.b) poZadavky na 06innost technick6ho syst6mu k piiprav6 tepl6 vody

Hodnocend
budova / z6na

Typ syst6mu
k piiprav6
tepl6 vody

Uiinnost zdroje
tepla pro piipravu
tep16 vodyr1y1,n"n

nebo COPyu,n"n

Udinnost
refereniniho zdroje
tepla pro piipravu
tepl6 vodylyyn"n,ro

nebo COPty,s"n

Po2adavek spln6n

I-I w t%t [ano/ne]
Nepiimotopn! zdsobnik.

ohiivad
centr6lni 98 85 ANO

b.6) osvdtleni

Hodnocen5
budova / z6na

Tvp
osvdtlovaci
soustavy

Pokryti dildi
potieby energie

na osv6tleni

Gelkovf eleKriclcf
piikon osv6tleni

budovy

Prfimdrnf mdrnyi piikon
pro

osv6tfeni vzhLeni
k osvEtlenosti z6ny

pLr,

I-I I%t Ikvyl [W(m'?.lx)l
Referendni budova X X X 0,05

obytn6 d6st bytov6 d6st 100 3,685 0,05

komerdnI prostory komerdnI orostor 100 0,071 000

komerdni prostory sklepy,gardZ,kotelna 100 0,026 0,0't

komerdni prostory hromadn6 gar1le 100 0,063 0,01

Budova celkem 3,844

UNIART projektove kancel6i, Tepelsk6 137, Maridnske Ldz uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 S7g 6 | 11



Pr0kaz ENB podle vyhl65ky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - Maridnsk6 Ldzn6

Pr0kaz 2013 v.2.0.1O PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.20'13

Enerqeticki ndrodnost hodnocen6 budovv

a) seznam uvaZovanfch z6n a dildi dodan6 energie v budovd

b) dildi dodan6 energie

Hodnoceni
budova

z6na

Vytip6ni
EPu

Chlazeni
EPc

Nucen6
v6trini

EPr

Piiprava
tepl6
vody
EPw

Osv6tleni
EPr-

VjrobazOZE
nebo

kombinovan6
vfroby elektiiny

a tepla

NV1 NV2 ozEl OZE E

Z6na 1 M D D a M tr tr

Z6na2 V tr tr V g tr tr

Budova Potieba
energie

VypoEten6
spotieba
energie

Pomocni
energie

Dir6i
dodani
energie

M6rni dil6i
dodan6 ener.
na celkovou
energeticky

vztaZnou
plochu AE

[kWh/rok] IkWh/rok] [kWh/rok] IkWh/rok] [kWh/(m2'rok)l

Vyt6p6n(
Hodnocen5 151 594 202047 292 202339 68,6

Referendni 256 061 470700 292 470992 159,7

Chlazeni
Hodnocend 0 0 0 0 00

Referendni n 0 0 0 00

V6tr6ni
Hodnocen5 1 502 1 502 05

Referendni 1 264 1 264 o4

0prava
vzduchu

Hodnocend 0 0 0,0

Referendni 0 0 00

Piiprava TV
Hodnocen6 62014 82407 204 82612 28,0

Referen6nl 62014 96 057 183 96241 32,6

Osv6tlenf
Hodnocend 10 504 10 504 0 10 504 36

Referendni 12680 12 680 0 12 680 4,3

UNIART projektovd kancel6i, Tepelskd '137, MariSnsk6 Ldz uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 7 | 11



Pr0kaz ENB podle vyhl65ky 78/2013 Sb. Pr&kaz 2o13v.2.o.1@ PROTECH spol. s r.o.
006320 - UNIART - Mari6nsk6 Ldzn6 Datum tisku: 3.7.2013

Typ vfroby

VyuZitelnost
vyroben6
energie

Vyrobend
energie

Faktor
celkov6
primirni
energie

Faktor
neobnoviteln6

prim6rni
energie

Gelkovi
prim6rni
energie

Neobnovitelnd
prim6rni
energie

jednotky [kWh/rok] I-I I-l [kWh/rok] lkWh/rokl

Kogenera6ni
jednotka EPc"" -
teplo

Budova

Kogeneradni
jednotka EPg|-r" -
elektiina

Budova

Fotovoltaick6
panely EPpy -
elektiina

Budova

Sol6rni termick6
syst6my QH,"","y" -
teplo

Budova

Jn6

Budova

c) ulrobna energie umistdni v budov6, na budov6 nebo na pomocnich objektech

d) rozdileni diliich dodanfch energii, celkov6 primirni energie a neobnoviteln6 prim6rni energie
podle energonositehi

Energonositel

Dirii
vypodtend
spotieba
energie/

Pomocn6
energie

Faktor
celkov6
primdrni
energie

Faktor
neobnoviteln6

primirni energie

Celkovi
primirni
energie

Neobnoviteln{
prim6rni
energie

[kWh/rok] t-t I-I [kWh/rok] [kWh/rok]

Zemni plyn 284 455 1.1 11 312 900 312 900

Elektiina ze sitd 12 502 32 30 40 006 37 506

)elkem 296 957 X x 352 906 350 406

UNIART projektov6 kancelSi, TepelskA 137, Maridnske Ldz uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 8l 11



Prrikaz ENB podle vyhli5ky 78/2013 Sb. Pr0kaz 2o13v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
006320 - UNIART - MariAnsk6 LAznE Datum tisku: 3.7.2013

(6) Referen6ni budova
IkWh/rok]

581 176,8

SplnEno
(ano/ne) ANO

(7) Hodnocend budova 296 956.5

(8) Refereneni budova
IkWh/(m2'rok)]

197,0

(e) Hodnocen6 budova 100,7

e) po2adavek na celkovou dodanou energii

f) poZadavek na neobnovitelnou primirni energii

g) primdrni energie hodnocen6 budovy

(10) ReferendnI budova
lkWh/rokl

666 691,3

Spln6no
(ano/ne) ANO

(1 1) Hodnocen6 budova 350 405,9

(12) Referen6ni budova
lkWh/(m'z'rok)l

226,O

(13) Hodnocen6 budova 1 18,8

(14) Celkov5 prim6rni energie IkWh/rok] 352 906.3

(1 5) Obnoviteln5 primdrni energie [kWh/rok] 2500,4

(16) VyuZiti obnoviteln!ch zdrojft energie
z hlediska primdrni energie lY"l 07

UNIART projektovd kancel6i, Tepelskd 137, MariSnsk6 Ldz uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 I | 11



Prtkaz ENB podle vyhl65ky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - Mari6nsk6 LAznE

Pr&kaz 2013v.2.0.1@ PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku:3.7.2013

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni syst6my

Mistni syst6my
doddvky energie

vyuZivajici energii
zOZE

Kombinovan6
viroba elektiiny

a tepla

Soustava zisobovini
tepelnou energii Tepeln6 6erpadlo

Technickd
proveditelnost Ne Ne Ano Ne

Ekonomickd
proveditelnost Ne Ne Ano Ne

Ekologickd
proveditelnost Ne Ne Ano Ne

Doporudeni k realizaci
a zdtvodnEni

Byl proveden rozbor investidnich a provoznlch n6klad0 na zdsobov6niobjektu zCZf
a z plynov6 kotelny umistdn6 v objektu. VzdSlenost sit6 CZT od objektu cca 3,0 m,
vzd6lenost plynovodniho iadu ve vzdSlenosticca 50 m.
Zrozboru vyplfvS, 2e investidnf a provoznl ndklady na vytdpdnia ohiev -fV zCZT
jsou o 17% vyS$i, neZ piivytdp6ni plynovou kotelnou.
Vytdpdni ze sltd CZT je moZn6
S ohledem na velikost pozemku a piilehlou okolnizdstavbu nedoporudujeme
instalaci tepelnlch derpadel.
Vzhledem ke dlenit6 stie5e objektu a vzd6lenosti od kotelny nedoporudujeme ani
instalacisoldrnfch panel0 k ohievu teple vody.

Datum vypracovdni
analfzy 3.7.2013

Zpracovatel analizy

Energetickf posudek povinnost vypracovat energetick! posudek Ne

energetickf posudek je sou66sti anal{1zy Ne

datum vypracov6ni energetick6ho posudku

zpracovatel energetick6ho posudku

UNTART projektovd kancelSi, Tepelskd 137, Maridnsk6 Ldz uniart@seznam.cz Tel.: 354 623 578 10 | 11



Pr0kaz ENB podle vyhl65ky 78/2013 Sb.
006320 - UNIART - Mari6nsk6 Ltnnd

Prrlrkaz 2013v.2.0.1O PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 3.7.2013

Z6vdrein6 hodnocenf enerqetick6ho specialistv

Novi budova nebo budova s t6m6i nulovou spotiebou energie

Spliuje poZadavek podle g6 odst.1 ANO

Tiida energetick6 n6ro6nosti budovy pro celkovou dodanou energii B

V6tSi zmdna dokonden6 budovy nebo jin6 zm6na dokon6en6 budovy

Splriuje poZadavek podle 56 odst.2 plsm. a)

Spliuje po2adavek podle g6 odst.2 pism. b)

Spliuje poZadavek podle g6 odst.2 pism. c)

Pln6nl poZadavk0 na energetickou n6rodnost budovy se nevyZaduje

Tiida energetick6 n6rodnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivani org{nem veiejn6 moci

Tiida energetick6 n6ro6nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronSjem budovy nebo jeji 66sti

Tiida energetick6 n6rodnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jinf fdel zpracovdni prtkazu

Tilda energetick6 ndrodnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Datum vvpracov5ni pr0kazu

Ing. Petr Veleba

Podpis energetick6ho
specialisty
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Datum vypracovdni pr&kazu 3.7.2013
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