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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani priikazu

Nové budova
] [1]

Prodej budovy nebo jeji &asti

[

] VEtsi zména dokondené budovy

] Jiny el zpracovani:

Budova uzivana organem vefejné moci

Pronajem budovy nebo jeji &asti

Zakladni informace o hodnocené budové
mmh‘ﬂ———-m_

Identifikacni Gdaje budovy

Adresa budovy {misto, ulice, popisné &islo, PsC): Krkova 781/19, 782117, Praha 5, PSC 150 22
Katastralni Uzemi: Hlubogepy

Parcelni gisfo: parc.c..942/8, 942/5

Datum uvedeni budovy do provezu

{nebo predpokiddané datum uvedeni do provozu): neni znamo

Viastnik nebo stavebnik: viz. pfiloha 4

Adresa:

Ic:

Tel./e-maii:




Typ budovy

O Raodinny dam — Bytovy diim = Budova pro Ubylovani a stravovani

= Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi a Budova pro vzd&iavani

(] Jiné druhy budovy:

L..

_ _ Geometrické charakteristiky budovy o

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Easti budovy s upravovanym vnitinim prostiedim vymezeny (m3) 87786
vnéjsimi povrchy konstrukal obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniujicich objem budovy V) {m?) 29886
Objemovy faktor tvaru budovy A7V (mzfma) 0,34
Celkova energeticky vztazna plocha budovy Ac (m?) 2 926.20

Druhy energie {energonositelé) uzivané v budové )

[ Hnédé uhli

i Cerng uhli
. Topny olej L Propan-butan/LPG
» Kusové dievo, dfevni $tépka [ Dievéné peletky
L Zemni plyn 2 Elekffina
i Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkove teplo):
podil QZE: dﬁfo Y% vieiné, 8 nad 50 do 80 %, O nad8o %
» Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni aenergie)
uée! ._ha vytapéni, pro pfm{’avu teplé vody, Dna vyrohu elektrické energie

o Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:




Druhy energie dodavané mimo budovu

Elektfina Teplo — Zadneé
[ L]

—— —_—

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A} stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Souéinitel prostupu tepla ..
. Mérna
Cinitel -
. ztrata
Plocha o teplotni
5 A Vypodtena Referentni redukce prostupe
Konstrukce obalky budovy j yp hodnota Spinéno m fepla
hodnota U b;
N,rq.j Hlj
Im?] | MWim* KT | (Wim* K)J (ano/ne) 3] [W/K]
JKonstrukee &.H1: Strap nad suterénem 487 70 1,17 0,60 NE 0,43 245,36
{Konsirukce & H2: Stfecha plocha 487 70 0,30 0,24 NE 1,00 146.31
Kongtrukee &.W1: Sl&na wvnd§i 1 375,95 0,79 0,30 NE 1,00 1 087,00
Konstrukce & V2: Sténa k scused. 188,80 0,69 1,08 ANO 0,14 19,30
Okno (plast) 144,60 1,30 1,50 ANO 1,00 187,98
Bvefe vstupni 520 1,70 1,70 ANO 1,00 884
Ckno {plast) 106,50 1,30 1,50 AND 1,00 138,45
DOvefe balkan (plast) 5175 1,30 1,70 AND 1,00 B7.28
Okno balkon {plast 61,50 1,30 1,50 ANO 1,00 79,85
10vefe vatupni 10,40 1,70 1.70 ANC 1.00 17,68
ko {plast) 28,80 1,30 1,60 ANO 1,00 37,44
Okno batkan {plast) 16,20 1,30 1,50 AMO 1,00 21,06
Dwvefe balkon (plast) 13,80 1,30 1,70 ANO 1,00 17,55
Tepeiné vazby mezi konstrukcemi 2 930,60 0,08 002 NE 1,00 23917
Celkemn 2 989,60 - - - - 2 313,37

Poznamka: Hednaceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vetsi zmény dokonéené budovy a pfi jing, nez
vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle§ 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici navrhova Objem Referenéni hodnota priimérného

vniténi teplota z6ny soucinitele prostupu tepla zony
Bmj UcmRi
‘ Y
i
Zona
[°C] fm} [WiHm~.K)]

Cely objekt 20 8 778,60 ' 047




Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypodétena hodnota Referenéni hodnota
Uem Uem,R Splnéno
Budova (Uem = HT/A} (VemR = Z{Vj-Uyr, g}iV)
Wim:K)j [Wim*K)} (ano/ne)
Objekt 0,77 0,47 NE

Poznamka; Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy, butdovy s téméf nulovol spotfehou

energie a u vétsi zmény dokonfené budovy v pfipadd pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy pedie§ 6 odst. 2 plsm a) a pism b |.

B} technické systémy

b.1.a) vytapéni

Uginnost Uginnost | Oginnost
Pokryti dilci vﬁrﬁby distribuc | sdileni
. Typ zdroje | Energo- nositel potn‘:.'by Jmer"sov':ty energie e energie | energie
Hodnocena energie ha | tepelny vyken zdrojem na na
budovalzona vytapéni tepla g, gen vytapent ; vytapéni
N, gis NH,em
() {-) (%) (kW) (%) (%) (%)
Referencn x1) X X X 80 85 80
Soustava
. - zaschovani
HOd"‘J‘;e",a Zg;ﬂ“;ﬂ;‘; . | tepeinou enerii 100 R 100 95 97
budovalzéna (OZE do 50%
vietné}
Rednocena
budovaizéna

Poznamka: 1)symbol x znameng, Ze neni nastaven poZadavek na referencni hodnotu,
2} v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevypliiuje




na delanost technického systémy

b.1. b) pozadavky na Uéinnost technického systému k vytapéni

Og&innost vyroby

energie
Uéinnost vyreby referenéniho
Typ zdroje energie zdrojem tepla zdroje tepla PoZadavek spinén
. QH.gen nebo COPH,gcn nH,gen,rq
Hodnocef}a nebo
budovalzéna COPH,gan
{-) (%) (%) fano/ne)
Objekt Centraini 100 80 ano
zasobovani

Poznarmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovana jen u v&téi zmény dokondens budovy a pfi jing, neZ
vEtsi zméné dokonfené budovy v piipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podleg 8 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

. Uginnost | Uginnost
. c ;
Typ Po[«xtl Jmenovity hiadici . | distribuce sdileni
h Energo- dilci . .. | faktor zdroje X .
; systému h . chladici energie na | energie na
Hodnocena . nositel | energie na . chiadu . .
) chlazeni . vykon chlazeni chlazeni
budovalzona chlazeni EER, gen
1 cais Nec.om
(-) ', d, ()
-} (%} (kW) -} (%) (%)
Referenéni budova X X X X - 85 85

Hodnocena
budovalzéna




b. 2. b) pozadavky na ticinnost technického systému k chlazeni

. - . Chladici faktor
Tyghsl::‘:i’lf’“ Chf:;:;:,a::;; zdroje referenénibo zdroje |  Pogadavek spinén
gen chladu EER, 4.,
Hodnocena budovalfzéna
{-) (-) {-) {ano/ne)
Obijekt 0 - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano fen u vetsi zmény dokencené budovy a pil finé, ne¥
VvEtsi zméné dokongené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narognost budovy podte§ 6 odst. 2 pism. ¢).

b.3.) vétrani

Pokryti | Mémy
ditéi Jdmenovity [ Jmenovity pfikon
Typ N . - < elektricky | objemovy | ventitdtoru
. vétraciho ir;esri?; T‘?Pf;?'y C:!E::::I potret?y pfikon pritok systému
Hwnoce.na systému ¥ y energie systému vétraciho | nuceného
budovafzdna na v . s s
. vétrani zvduchu vetrani
vetrani Psrran
- {-) {kw} (kW) (%) (kW) {m3/hodl} (W.s/m=*)
Referenéni
Ibudova X X X X X X 1750
Hodnocena ) A ) ) X ) i
budova/zona




b.4.) Gprava vihkosti vzduchu

Uginnost
Pokeyti diléi|  zdroje
Typ systému] Energo- Jmenovity Jmenovity dodrfme t.llg;avy‘
Hodnacend vihéeni nositel elektricky pfikon tepelny vykon en’ergle na | v ?sh
budava/zéna upravu systému
vihkosti vihéeni
ﬂRH+,gen
-} ) fkw) (fW) (%) %)
Referenéni
budova X X X X X 70
fHodnocena ) i A
budova/zéna ) ) -
Uginnost
Pokryti dil&i zdroje
Ty'p Energa- Jmen(?V|t¥ Jmencvity potrek?y Jmeno?aty upravy.
Hodnocena systemu nositel elektricky tepelny vykon energie chladici vihkosti
budovalzéna odvlhéeni pfikon na Gpravu vykon systému
odvthéeni odvihéeni
TI RH-,gen
{-) (-} (kW) (kW) %, (kW) (%)
Referenéni budova
X X X X X X 65
Hodnocené
!budovafzéna




h.S. a) pfiprava teplé vody (TV)

Merna . .
Pokryti Ucinnost | tepelna Mérna
Al zdroje | ztrata |[ePeInazirata
. . . , rozvodi
Systém potreby | Jmenovit X tepla pro [ zasobniku .
Hodnocens pfipravy Energo- energie | y pFikon zéos?g:lnik piipravu | teplé vody tiiz?tl:i\fe?!:y
budovaizon| TV | nositel | na jproohfev|®™ T i teple | vztazena | Y C0%ET
v budové pFipravu TV vody k obhjemu .
a . . . rozvodi
teplé 1) zasobniku teplé vod
vody 1 w.gen v litrech P y
Qw st Qw,dis
{-) (=) (%) (kW) {litry} (%} (kWh/l.den)| (kWh/m.den}
Referencni X X X X X 85 0,007 0,1500
budova ' '
Soustava
Hodnocena | Centraini zasobovani
. h i - - -
budovalzona | zasebovani Iig;réogoegizzn 100 100 1,1302
vieins)
Hodnocena
budova/zéna

Poznamka: It v piipadé soustavy zésobovani lepe

nou energii se nevypliuje

b. 5. b) pozadavky na u€innost technického systému k pfipravé teplé vody

Typ systému
k pripravé teplé vody

Uginnost zdroje tepla
pro pfipravu teplé
vody n wgen

Uginnost
referencéniho
zdroje tepla pro
pripravu teplé
vody 1y gen, ry

Pozadavek spinén

Hodnocena nebo COPw,gen
budovalzéna nebo COPw,gen
) (%) (%) {ano/ne)
Objekt Priitokovy 100 85 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano
vi8i zméné dokondené budavy v piipadé pinéni pofadavku na energelickou narofinost budovy podle§ 8 odst. 2 pism. ¢).

en u velil zmeény dokondenéd budovy a pfi jiné, ned




b.6.) osvétieni

Typ Pokryti diléi | Celkovy elektricky | | " “moir:gﬁ'::xgtg;:‘n"; pro
Hodnocena Ozgﬁgf:vam pOtre:)):vgtr’I:;gie prtkt:)n cc;svetiem k osvétienosti zény
budoval/zéna y na : uaovy P
{-) (%) (kW) Wim? .Ix))
Ej;z’::':“' X X X 0,05000
Hodnocena Kompaktni 100 6,584 0,05000
budovalzéna
Energeticka narocnost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dilci dodané energie v budove
Vyroba z OZE
Nucené "?bo .
vétrani EP; kombinované
Ei vyrohy elektfiny a
Hodnocena Vytépéni | Chiazeni t;;:g?:;y Osvétleni EP y ytepla ¥
; EP, ' L
budovalzona EPy c s - EP,, .
= o= = X e
53 |28 03 (323
SE |58 =% |8ES
% > u'-'; > 2 |5 %2
Objekt = | 0o & O O
S| Jol ol o
== | | o




e energie

>

b) diléi dodan
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¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Faktor

Faktor

mimo budovuy

. WumeI"O,St Vyrobena | celkove |neobnoviteln Ce_ik:'wa' Neobnovitelna
Typ vyroby vyrohené . PRPE R primarni L .
. energie | primarni| é primarni . primérni energie
energie ] ; energie
energie energie
jednotky (kWh/rok) {-) {-) (kWh/rok) (kWh/rok)

Kogeneraéni Budova - - ~ - -
jednotka EP¢HP- Doddvka ] ]
teplo mimo budovu ) ) )
Kogeneraéni Budova - - - - -
jednotka EPcyp- Podivka
elektfina mima budovu ) ) ) B )
Fotovoltaické Budova - - - - -
panely EPPV - Doddvka ~
elektfina mimo budovu " - - -
Solarni termické Budova - - - - -
SySté my Quecsys - {podsvica
teplo mimo budovu B ) - - -

Budava - - - - -
Jing Doddvka

1} rozdéteni diléich o

podle energonositel(

odanych energii, celkové primarni energie a neabnovitelné primarni energie

Dilci
vypodtena | Faktor celkové Faktor Celkova Neobnovitelna
. spotfeba primarni neobnovitelné primarni _eo_ n?w © ""?

Energonositel energie/Pomoc energie primarni energie energie primarni energie

na energie

(kWhirok) (- {~} (kWh/rok) {kWhirok)
Soustava zasobovan!
tepeinou energii {OZE do
50% vietns) 248164 1.1 1 272980 248164
Elektfina 32920 3,2 3 105343 98759
Biomasa 1.1 0,1 0 0
Hnédé uhli 1.1 1, 0 ¥
Cerné uhlj 1,1 , 0 0
celkem X X 378324 346023

d2) rozdéleni dilgich d

odanych energif, celkové primar
podle energonositell - referenéni budova

ni energie a necbn

avitelné primarni energie

bit&i Faktor Faktor Celkovéa X .
" . X . e L Neobnovitelna
. vypoétena cefkové neobnovitelné | primarni s .
Typ spotieby y - . S . primami energie
spotieba priméarni primarni energie
(kWhirok) {-) {-} {kWhirok) (kWh/rok)
Vytapeni 118670 1,1 1,1 131637 131637
Priprava tepié vody 98388 1.1 1.1 108227 108227
Chlazeni 0 3 3 0 0
Mechanické vatrani 0 3 3 0 0
lprava vihkash vzduchu 0 3 3 0 O
Qsvetient 296828 3 3 88883 88883
celkem X X 328748 328748




e) poZadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencni budova 247686

(kWh/rok)
(7) |Hodnocend budova 281084

Splnéno {ano/ne) NE
{(8) [Referencni budova 85
(kWh/m2 .rok)
(9) (Hodnocena budova g8
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni enerygii

(10} |Referenéni budova 328748

(kWh/rok)
(11) |Hodnocena budova 346923

Spinéno (ano/ne) NE
{(12) [Referentni budova {F.10/m2) 112
- = {(kWh/m2 )
(13) Hodnocena budova {£.11/m2) 119
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) celkova primarn! energie (kWhirok) 378324
(15) Obnoviteina primarni energie (F.14 - F.11) {kWh/rok) 31400
Vyuzitf obnovitelnych zdroji energie z
hlediska primarni energie

{(16) |(F151 114 X 100) (%) 8,3




Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatreni

pro snizeni energetické naroénosti budovy

Pfedpokladani | Predpokladana
Papis opatieni Predpokladana | uspora celkové uspora
pIS op dodana energie dodané neobnoviteiné
energie primarni energie
(MWh/rok) {kWh/rok) (kWh/rok)
Stavebni prvky a konstrukce budovy.: - - -
Zatepleni obaiky budovy 211.4 68694,9 696949

Technické systémy budovy:

vytapéni

chiazeni

vétrani

Uprava vlhkosti vzduchu

piiprava teplé vody

osvétleni

Obsiuha a provoz systému budovy:

Ostatni - uvedte jaké




Posouzeni vhodnosti opatfeni

- & 2 S .
22 ) 52 Z
— : S
£ = Z - B2 Z
T B o - w 2 Pl
Opatieni - G = g - e
c = Z w = = =2
o '3 2 3 = B -
L = = 28 g .5
=@ e # 1n "
- = g L O
v 2 = o "
Technicka 3
no - -
vhodnost
Funkéni vhodnost ano - -
Ekonomicka Ao
vhodnost

Doporuteni k realizaci a
zddvodnéni

V ramci energeticky Uspornych opatfeni je navrZzeno zatepleni:

-obvodove stény tepeiné izoladnim materialem ti. 160mm

-konstrukei k nevyt prostorim tepelné izolagnim materialem . 100mm

Datum vypracovani
doporuéenych opatieni

28.8.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Petr Suchanek, Ph.D.

Energeticky posudek

energeticky posudek je souéasti analyzy

ne

datum vypracovani energetického
posudku

zpracovatel energetického posudku




Zaveérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

® Spliiuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

* Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energit

Veétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokongené budovy

® Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

¢ Spliuje pozadavek podle § 8 odst. 2 pism. b)

* Spinuje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. ¢}

®  PInéni poZzadavkd na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

* Tiida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

* Trida energetické narofnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

* Trida energeticke narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

D - Méné usporni

Jiny el zpracovani prikazu

* Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

identifikaéni tidaje energetického specialisty, kterv zpracoval
Jméno a pfijmeni Ing. Petr Suchanek, Ph.D,

Cislo opravnéni MPO 629

Podpis energetického specialisty

FRALLS

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 28.8.2013




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sh., o hospodafeni s energii , a vyhlasky &. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov

Ulice, cislo: Krikova 781/19, 782/17

PSC, misto: Praha 5, PSC 150 22

Typ budovy: bytovy dim

Plocha obalky budovy: 2 989,60 m”

Objemovy faktor tvaru A/V 0,34 m*/m’

Celkova energeticky vztazna plocha: 2 926,20 m>

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Viiv provozu budovy na zivotni

Mérné hodnoty kWh/(m?.rok)

Mimoradné
usporna
42 56
Velmi
usporna 63
84
{ Dop. Dop.
€ 85 112
127
h 169
225
281
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu 281.084 346,923
MWhirok ’




DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU NA
DODAVANE ENERGII

Opatieni pro: |stanovend

Vnéjsi stény: [¥] |
Okna a dvere: M '
L =1l|
1
Stfechu: ] = (N
= 5|
Podlahu: g
Vytapeni: ]

Chlazeni/klimatizaci:

jejich dopadu na energetickou naroénost je znazornéno

Popis opatfeni je v protokolu priukazu a vyhodnoceni

Vétrani: :| |
Pripravu tepié vody: ]
Osvétleni: (] ‘
L 3 ||
= $
Jiné: [] 2
W

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok

B Soustava zasobovani
tepelnou energii (OZE do

50% vietné)
H Elektfina

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni

Vétrani Uprava vihkosti Tepla voda Osvétleni

ame | E

Dil¢i dodané energie Méarné hodnoty kWh/(m2rok)

06O

Sy

q

Hodnoty pro celou

159,18
budovu MWh/rok

0,00

0,00 | 0,00 | 88,98 | 32,92

Zpracovatel: Ing. Petr Suchanek, Ph.D.

Kontakt: Za Branou 276, Krizanov, 594 51

MPO ¢€.629
28.8.2013

TLOLLS

Osvédceni €.:
Vyhotoveno dne:

Podpis:




Piiloha €.1: Vykaz vymér obalkovych konstrukei objektu

Plocha
Konstrukce obalky budovy A;
[m7’]
Konstrukce ¢.H1: 8trop nad suteréenem 487,70
Konstrukce ¢.H2: Stfecha plocha 487,70
Konstrukce &.V1: Sténa vngjséi 1375,85
Konstrukce ¢.V2: Sténa k soused. objektu 199,80
Okno {plast) 144,60
Dvefe vstupni 5,20
Okno (plast) 108,50
Dvere balken {plast) 51,75
Okno balkon (plast) 651,50
Dvefe vsiupni 10,40
Qkno {piast) 28,80
Okno balkon (plast) 16,20
Dvefe halkon {plast) 13,50
Celkem 2 989,60

éﬁéfgéiibk}vztaina placha A; (M)

2 926,20
Obestavény vytapény prostor 877860
Objem vzduchu vytapéného prostoru 7 022,88
Obalové plocha ohranigujicich konstrukei 2 989,60

Geometrickd charakteristika budovy A7V [m-1]

0,34




Pfiloha ¢.2: Odhad vyvolanych investi¢nich nakladil na doporuéena opatfeni

Plocha . Mé”l.é . _Ce[ko.\.vré'
investiéni investicni
Konstrukce obalky budovy A naklady naklady
[m?] Ké/m2 Ké
Konstrukce &.H1: Strop nad suterénem 487,70 900 438 930
Konstrukce ¢ H2: Stfecha plocha 487,70 - -
Konstrukce €.V1: S8téna vnéisi 1 375,85 1300 1788735
Konstrukce €.V2: Sténa k soused. 199.80 i )
objektu ’
Okno (plast) 144,60 - -
Dvere vstupni 5,20 - -
Okno {plast) 106,50 - -
Dvefe balkon (plast) 51,75 - -
Okno batkon (plast) 61,50 - -
Dvere vstupni 10,40 - -
Okno (plast) 28,80 - -
Okno balkon (plast) 16,20 - -
Dvere balkon {plast) 13,50 - -
Celkem 2 989,60 2 227 665




Priloha €.3: Orientacni ekonomické vyhodnoceni

Uspora energie: 69,6 MWh/rok
Uspora provoznich naklad( {orientacni): 153,1 tis. K&/rok
Investiéni naklady: 2227 tis. K&

QOrientaéni prosta navratnost investice: 14 let




Priloha 4 - Kr8kova 781/19, 782/17, Praha §

Viastnik

Adresa

Adadmek Karel Ing

Zd. $tépanka 2177, Rakovnik ll, 26501 Rakovnik

Benefova Ludmila

Krskova 781119, Hlubotepy, 15200 Praha 5

Bukafova Marta

Krskova 782/17, Hlubogepy, 15200 Praha 5

Carvan Oldhch

KiZkova 781/19, Hlubodepy, 15200 Praha 5

S5JM Danié Alexander Ing. a Dam$ové Jaraslava

Krikova 782/17, Hiubodepy, 15200 Praha 5

Eckertova Michaela

Krékava 781119, Hiubotepy, 15200 Praha 5

Fila Lubod Krikova 781119, Hlubodepy, 15200 Praha 5
Filové Jana Krékova 781/19, Hlubotepy, 15200 Praha §
Hanus Ales |Krikova 781/18, Hlubodepy, 15200 Praha 5

Hefmanova Zdesfka JUDr.

Krikova 782417, Hivbodepy, 15200 Praha 5

Hlavni mésto Praha

Marianské namést 22, Staré Mésto, 11001 Praha 1

Hulinsky Martin

Krikova 781/19, Hlubadéepy, 15200 Praha 5

SJM Husnik Petr Mgr. a2 Husnikova Jifina

Krikova 782/17, Hlubodepy, 15200 Praha 5

SJIM Jarcd Jifi Ing. a Jarosova Dobromila Ing

Krikova 782/17, Hiubodepy, 15200 Praha 5

Jitek Jan

Krikova 78119, Hiubodepy, 15200 Praha 5

SJIM Karal Viadimir Mar. a Karalova Hana PhDr.

Kolafe Kaliny 275/, Miskovice, 19600 Praha-Cakovice

Konickova Dana

Krskova 781/18, Hiubogepy. 15200 Praha 5

Krikova Marcela

Ant. Skvary 1042, 27201 Kladna

KuZel Bietislav Ing.

Krskova 782f17, Praha §

Ladunga Richard

Krskova 781119, Hlubo&epy, 15200 Praha &

SJM Machon Jan a Machoriova Marta

Na Kfeminku 483/11, Slivenec, 15400 Praha-Slivenec

Madiova Daniela Mgr.

Krikova 781/19, Hiubodepy, 15200 Praha 5

Markava Zuzana Ing.

Krékova 782117, Hlubodepy, 15200 Praha 5

iaxa Miloslay

Krskova 782/17, Hubadepy, 15200 Praha 5

MuZikova Miana

Krikova 782/17, Hiubodepy, 15200 Praha 5

SJM Nemcek Richard 2 Neméekova Renata

Neméek Richard

Zelena 108513, Depvice, 16000 Praha &

Nemdéekova Rendta

Krikaova 782417, Hiubodepy, 15200 Praha 5

SJWM Némec Mirostav a Némcova Renata

U Skolek 892, Litomysl-Mésto, 57001 Litorny&l

Péch Olakar Ing.

Krikova 782/17, Hlubodepy, 15200 Praha 5

FPechlatova Helena

Krikova 781/19, HluboGepy, 15200 Praha 5

S Sejk Jaroslav a Sejkova Gabriela

Krikova 781119, Hiubodepy, 15200 Praha 5

SJM Stiecha Rastislav PhDr. a Stfechova Frantiska Mar.

Krikewa 782117, Hiubotepy, 15200 Praha 5

SJM Sir Richard a Sirova Alena

Krikova 781/19, Blubotepy, 152010 Praha 5

Sumpelova Zdena

Krékova 782/17, Hiubodepy, 15200 Praha 5

Svecova Elena

Krikova 78217, Hiubotepy, 15200 Praha 5

Tomesova rena

Krikova 781119, Hlubodepy, 15200 Praha 5

Vandasovd Jana MUDr,

Krikova 78119, Hiubatepy, 15200 Praha 5

SJM Vyhnalek Jarostav Ing. a Wyhnélkava Jitka Ing.

Dreyerova 588/10, Hlubogepy, 15200 Praha &




Kopie osvédceni o zapsani do Seznamu energetickych auditori MPO

Minlsieiytve Ip:iﬂ L
0 ebibedy

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na FrantiSku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Suchanek, Ph.D.

r. & 781103/3758

je opravnén

provadét energeticky audit
s platnosti od 26.6.2009

vypracovavat priikazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 24.7.2009

P Pt s P Pt Pt Pt

podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafteni energif ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Cislo opravnéni: 0629

/

V Praze dne 24. éervence 2009

i Sy
[yt "

Ing. Tomas Hiiner

nameéstek ministra pramyslu a obchodu




